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Felder und Emissionen bei HGÜ-Freileitungen und HGÜ-Kabel 

Freileitung Kabel 

Magnetisches 
Feld 26. BImschV-Anlage 1a: Grenzwert 500 µT *, Abstandsanforderung unbekannt 

Elektrisches 
Feld 

 

Höhe der Feldstärke liegt anders als bei Drehstrom im 
Bereich natürlicher Toleranzen, aber nach 26. BImschV 
sollen Wirkungen wie Funkenentladungen auch 
zwischen Personen und leitfähigen Objekten, die zu 
erheblichen Belästigungen oder Schäden führen 
können, vermieden werden *; Abstandsanforderung 
unbekannt 

nicht relevant,  
weil abgeschirmt 

Korona-
entladung 

 

Entstehung und weiträumige Verdriftung ionisierter 
Luftpartikel (Raumladungswolken) ist intensiver als bei 
Drehstrom (die Wirkung in Verbindung mit 
Luftschadstoffen ist umstritten, jedoch ist kein 
Grenzwert bestimmt) nicht relevant,  

weil abgeschirmt 
Entstehung von Ozon und Stickoxiden 
(immissionsschutzrechtliche Relevanz unbekannt) 

Geräuschentwicklung, Abstandsanforderung unbekannt 

* Gilt bei höchster betrieblicher Anlagenauslastung  im Einwirkungsbereich an Orten, die zum dauerhaften oder 
vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. 



     Ausbreitung magnetischer Felder  
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Å Freileitungen laufen in den  
Ballungsräumen dem  
Trennungsgebot zuwider.  

Å Zentrumsnahe Querung der  
Ballungsräume nur mit  
Erdkabel realisierbar. 
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SuedLinkkorridore in Gebieten  
sehr hoher Einwohnerdichte 



Å Freileitungen laufen in den  
Schutzgebieten sowohl dem  
Trennungsgebot als auch  
dem Summationsverbot  
zuwider.  

ÅQuerung der besonders 
schutzwürdigen Gebiete  
ggf. eher mit Erdkabel  
realisierbar. 
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2 SuedLinkkorridore in FFH-  
und Vogelschutzgebieten 



Erdkabelverlegung ï Drehstomkabeltrasse in Raesfeld 
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Quelle: Amprion 2015  



Erdkabelverlegung ï Drehstomkabeltrasse in Raesfeld 
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Quelle: Amprion 2015  



    Erdkabelverlegung ï Trassenbreite für 5 GW HGÜ 
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Quelle: Wendt, Europacable 2015  



    Erdkabelverlegung - Trassenbreite 
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Quelle: Habild, ABB 2015  


